
XS2
Ланцюг Конт .

ext DATA- 1
ext DATA+ 2

GNDI 3
PE 4

XS1

До контуру заземлення

BPZ.3.2

Ланцюг Конт .
VCC 1

DATA- 2
DATA+ 3
GND 4

USB, тип A-B

J1
(Terminator)

082.00.000 E5

Зм . Арк . № документу Підпис Дата
Розробив
Перевірив

Шарапов С .М .
Бенюх В .В .

08.22 р
08.22 р

Літ . Маса Масштаб

Аркуш Аркушів 1

ТОВ ІВК «ТЭМИКС »

Блок перетворення
інтерфейсу та захисту лінії

БПЗ -4.
Схеми підключення

082.00.000 E5

1
2
3
4

БПЗ -4

Джампер J1 повинен бути замкнений .

Ланцюг Конт .
ext DATA- 1
ext DATA+ 2

GNDI 3
PE 4

RS-485
FTP 2x2x0.51

XP1

082.00.000

082.00.000-01, 082.00.000-02

XS2
Ланцюг Конт .

ext DATA- 1
ext DATA+ 2

GNDI 3
PE 4

XS1

До контуру заземлення

BPZ.3.2

RS-485
FTP 2x2x0.51

Ланцюг Конт .
VCC 1

DATA- 2
DATA+ 3
GND 4

USB, тип A-B

J1
(Terminator)

1
2
3
4

БПЗ -4



Ланцюг Конт .
ext DATA- 1
ext DATA+ 2

GNDI 3
PE 4

XS1

До контуру заземлення

ZPI1.2

RS-485
FTP 2x2x0.51

Ланцюг Конт .
VCC 1

DATA- 2
DATA+ 3
GND 4

USB, тип A-B

080.00.000 E5

Зм . Арк . № документу Підпис Дата
Розробив
Перевірив

Шарапов С .М .
Бенюх В .В .

08.22 р
08.22 р

Літ . Маса Масштаб

Аркуш Аркушів 1

ТОВ ІВК «ТЭМИКС »

Блок перетворення
інтерфейсу та захисту лінії

БПЗ -2.
Схема підключення

080.00.000 E5

X1
X2
X3
X4

XP1

БПЗ -2

1
2
3
4


	Листы и виды
	БПЗ-4

	Листы и виды
	БПЗ-2


